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AT 8 
Classificació com a local de risc especial de la sala de màquines d’instal·lacions de 
climatització i frigorífiques  

Objecte:  

Determinar quines són les sales de màquines d’instal·lacions de climatització i frigorífiques que es 
classifiquen com a local de risc especial. 

Exposició:  

Atenent a la taula 2.1 del CTE DB-SI 1, per a classificació dels locals i zones de risc especial integrats 
en edificis, per a classificar com a tal les sales de màquines d’instal·lacions de climatització, remet al 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). A l’apartat 1.3.4.1.2.1 del RITE, en l’àmbit 
d’aplicació, és on es defineix què es considera com a sala de màquines. En aquest apartat s’exposa el 
següent: 

“Es considera sala de màquines al local tècnic on s’allotgen els equips de producció de fred o calor i 
altres equips auxiliars i accessoris de la instal·lació tèrmica amb potència superior a 70 kW. Els locals 
annexes a la sala de màquines que comuniquin amb la resta de l’edifici o amb l’exterior a través de la 
mateixa sala es consideren part de la mateixa. 

No tenen consideració de sala de màquines els locals on es situïn generadors de calor amb potència 
tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW o els equips autònoms de climatització de qualsevol potència, 
que generin calor o fred, per al tractament d’aire o aigua, preparats de fàbrica per instal·lar en 
exteriors. Tampoc tindran la consideració de sala de màquines els locals amb calefacció mitjançant 
generadors d’aire calent, tubs radiants a gas, o sistemes similars; si bé s’hauran de tenir en 
consideració els requeriments de ventilació de la norma UNE EN 13410. 

Les sales de màquines per a centrals de producció de fred compliran amb el que disposa la 
reglamentació específica d’aplicació”. 

Així mateix cal atendre a la definició de “sala de màquines específica” de la Instrucció ITC IF-01 de 
Terminologia del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC (RSIF), 
aprovat pel Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre), on s’exposa el següent:  

“3.2.2 Sala de màquines específica. Sala de màquines prevista exclusivament per a la instal·lació de 
components, consumibles i eines necessàries per a parts dels sistemes de refrigeració o dels sistemes 
complets. És accessible únicament a personal autoritzat per a necessitats de manteniment i reparació.” 

La Instrucció ITC IF-07 Sala de màquines específica, disseny i construcció d’aquest Reglament, 
defineix els límits inferiors d’aplicació per a sistemes compactes i semi compactes, d’acord a la càrrega 
i grup del refrigerant. 
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Conclusions:  

No tindran consideració de local de risc especial els recintes que continguin els següents equips: 

1. Locals on es situïn generadors de calor amb potència tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW. 
2. Equips de producció de calor i/o fred, situats a l’exterior. 
3. Locals amb calefacció mitjançant generadors d’aire calent, tubs radiants a gas, o sistemes 

similars. 
4. Dipòsits d’acumulació d’aigua calenta de la instal·lació solar tèrmica. 
5. Equips auxiliars o autònoms d’impulsió o aportació forçada d’aire (ventiladors i recuperadors). 
6. Unitats de tractament d’aire (UTA), climatitzadors o fan-coils (equips amb ventiladors i bateries 

d’aigua, a més de filtres, bescanviadors, etc. però sense producció de calor o fred). 
7. Unitats evaporadores de sistemes partits d’expansió directe. 
8. Unitats condensadores. 
9. Xarxa de canonades. 

 

Dates:   

Acord de la TINSCI:  Acta núm. 50 de 9 d’Abril de 2013 

Tancat segons acta núm. 51 de 25 de juny de 2013 

Modificació posterior:  Octubre 2013 

Modificació posterior:  
Actualització de la definició de Sala de màquines específica i referència a la 
normativa vigent, en acta núm. 108 de 1 de juliol de 2026. 

  

 


